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COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD
J1 Janela de correr 4 folhas | 110 90 100 Ferro 3
J2 Janela de correr 4 folhas | 90 110 100 Ferro 1
[ P1 | Porta de abrir | 80 | 210 | - | Madeira | 3
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DORMITORIO 2
A: 8,44 m?
P: Ceramic:

s
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PAREDE DE MADEIRA

DORMITORIO 1

A: 8,44 m?
P: Ceramica

COZINHA
A: 11,11 m?
P: Ceramica
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ESTA

A: 11,11 m?
P: Ceramica
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PLANTA BAIXA

Area

Escala

42,00m?
1:50

Segue Sistema

Cl-1

CG-1

.60

FORRO DE
PvC

.57

1.00

CORTE "BB"

Escala = 1:50

/f VISTA FRONTAL

IDENT. DESCRICAQ
POSTE DE CONCRETO

RAMAL DE SERVICO CONDUTOR DE COBRE
ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO
PARAFUSO CABECA QUADRADA

IQUANT.

N

CINTA OU FIO DE COBRE

LUVA PVC OU FERRO GALV. 20

CURVA DE ENTRADA DE 180°
CURVA DE ENTRADA DE 90°

ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RIGIDO 20

CAIXA PARA MEDIDOR, PADRAO CELESC
SUPORTE DE MADEIRA DE LEI

CONDUTOR DE COBRE NU

ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO
ARMAGAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO

£T O S 3 TT XIJTQ "0 Q0T Q®

TS K<KINEINNAE®==I

V = VARIAVEL

@
(VER NOTA 2)

NOTAS:

1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO E T

2- A DISTANCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE _H - f ~ !
QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NAO PODE /
SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRANSITO OU D
PASSAGEM DE VEICULOS E 3.50m EM LOCAIS DE 2l |
CIRCULAGAO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
PORTA

3- AS DIMENSOES INDICADA SAO OS VALORES MINIMOS
EXIGIDOS, EM "cm".
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VISTA LATERAL
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PLANTA BAIXA ELETRICO

Escala 1:50

Caixa de Passagem
(410X650X800 mm )

10.0

/\ \I_.F 3/4"
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Segue p/ QPM e rede
da " CELESC"

Existente
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Reservatério AF 32 —
500 L .m EXTRAVASOR / LIMPEZA

— 5 .

FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA - MEDIGAO A 3 FIOS - INSTALAGCAO EM POSTE

QPD
Cire. lluminagao (w) Tomadas (w) mmﬂm Disj. | Fio | Fase
40 | 60 | 100 | 100 | 300 | 600 |1.200 | 5.500 | watts | A | (™M) | (R/S)
Cc1 2 - 3 - - - - - 620 15 25 R |lluminaggo
c2 - - - 9 - - - - 500 15 2.5 R |Estar/Dorm.
Cc3 - - - 3 1 1 - 1.200| 15 2.5 R |[Copa/Coz
c4 - - - - - - - 1 5500 30 6.0 R |Chuveiro
c5 R E s E R v A 1.000] 10 2.5 R |Reserva
Soma 2 - 3 12 1 1 - 1 8820 50 |10.0 R

QPM

QPD

Medidor

Monofasico T0RS L — 5— C1 (ILUMINAGAO)

16AN—[™—, ~— C2 (TOMADAS)

\LA%/L&\N £ C3 (TOMADAS)

50A | 30A™HIT— 5~ C4 (TOMADAS)
g?a‘ — C5 (RESERVA)

25

Jf PLANTA BAIXA HIDROSSANITARIO

f Escala 1:50
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SEGUE P/ REDE DE
DISTRIBUIGAO PUBLICA

10
@ 3/4"

.0
- "

@ 3/4"
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SEGUE P/ A REDE DA " CELESC "

DIAGRAMA UNIFILAR

Tubulagéo de esgoto
Tubulagdo Hidraulica( fria ) no teto ~ .
oPM g QUADRO DE PROTECAO E MEDICAO(ENERGIA)
Tubulagéo Hidraulica ( fria ) no piso
OFD I  QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUIGAO(ENERGIA)
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO .
—— — —— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E/OU NA PAREDE.
—4JF+-T— CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
o\ ELETRODUTO QUE SOBE E QUE DESCE, RESPECTIVAMENTE.
w0 INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.
% INTERRUPTOR PARALELO DE UMA,DUAS E TRES SECOES RESPECTIVAMENTE.

—0
o @ LUMINARIA COMPLETA INCANDESCENTE,NA PAREDE E NO TETO

Caixa Sifonada
Caixa Sifonada c/ ralo
Caixa Seca

Ralo Seco
Caixa de Gordura

Caixa de Inspegao

Coluna de Agua Fria )
LUMINARIA COMPLETA FLUORESCENTE (2 X 40 W)

<=
% LUMINARIA (400 W)
N A A

TOMADAS DE ENERGIA A 0,30m, 1,20m E 2,20m DE ALTURA, RESPECTIVAMENTE

Coluna de Agua Fria Ascendente
Coluna de Ventilagédo

ci  CHUVEIRO
Tubo de Queda GEL  GELADEIRA

Tubo de Gordura
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Assodiag8o dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Obra: ~ Conteldo:
HABITAGCAO ECONOMICA

PLANTA BAIXA, CORTE "AA" "BB",

FACHADA, ELETRICO, HIDROSSANITARIO
E DET. CONSTRUTIVOS

Referéncia:
PROJETO ARQUITETONICO - ELETRICO - HHDROSSANITARIO

Local da Obra: .
h LINHA PAIOL DE TELHA AGUA DOCE - SC w

Quaisquer alteragdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito (a) em Exercicio

Projeto:

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: Data: Escala: Area Total:
ANDRE BEAL FEVEREIRO/2013 INDICADA(S) 42,00 m?

Prancha:

ARQ - EL
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